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1. Jvadas

Valstybés jmoné Ignalinos atominé elektriné (toliau — Ignalinos AE) eksploatuoja Ignalinos
AE 1-3ji energijos bloka pagal Valstybinés atominés energetikos saugos inspekcijos (toliau —
VATESI) 2004 m. liepos 29 d. Ignalinos AE iSduotg licencijag Nr. 12/99 (P). Ignalinos AE 1-asis
energijos blokas galutinai sustabdytas 2004 m. gruodzio 31 d. vykdant stojimo j Europos Sajunga
sutarties 4 protokolo jsipareigojimus ir jame $iuo metu vykdomi pasirengimo nutraukti eksploatavimag
darbai, iSmontuojama nebereikalinga jranga.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymo 32 straipsnio 7 dalies ir
licencijos Nr. 12/99(P) galiojimo salygy 12 punkto nuostatomis, Ignalinos AE atliko periodine saugos
analizg ir pagrindimg bei pateiké VATESI perzitréti ir jvertinti Ignalinos AE 1-0jo energijos bloko
periodinio saugos vertinimo ataskaitg (toliau — PSVA).

Periodinio saugos vertinimo tikslas — nustatyti, ar, atsiZvelgiant j teisinio reglamentavimo ir
branduolinés energetikos objekto aikstelés ir (arba) jos aplinkos pasikeitimus, konstrukcijy, sistemy
ir komponenty sen¢jimg ir kitus saugai galinius turéti jtakos veiksnius, yra uZtikrinama, kad
Ignalinos AE 1-asis energijos blokas ir jame vykdoma veikla atitinka projekts, teisés akty ir
branduolinés saugos normatyviniy techniniy dokumenty reikalavimus.

PSVA pateikta informacija apie eksploatuojamg Ignalinos AE 1-3jj energijos blokg per
pra¢jusius deSimt mety (nuo 2006 m. iki 2016 m.): aikstelés ir jos aplinkos savybiy analizé, 1-o0jo
energijos bloko poveikio aplinkai jvertinimas, esamos 1-o0jo energijos bloko biisenos apraSymas,
1-ojo energijos bloko eksploatuojamy saugai svarbiy konstrukeijy, sistemy ir komponenty esamos
biuklés apraSymas, per ataskaitinj laikotarpj jdiegtos modifikacijos, eksploatavimo licencijos
galiojimo salygy vykdymas, 1-ojo energijos bloko atitiktis teisés akty reikalavimams, jvykiy, turinéiy
poveikj saugai, analizé, avariné parengtis, radiacinés saugos uztikrinimo priemonés, prieSgaisrinés
saugos sistemy analizé ir gaisro pavojaus analizé, eksploatavimo patirtis, senéjimo valdymas,
Ignalinos AE organizaciné struktiira ir jos pasikeitimai, vadybos sistema ir saugos kultiira, fiziné
sauga. PSVA, pries pateikiant ja VATESI, buvo nepriklausomai perzitiréta ir patvirtinta Ignalinos AE
vadybos sistemos dokumentuose nustatyta tvarka.

2. Teisiné aplinka

Lietuvos Respublikos teisés aktai, kuriais VATESI vadovavosi atlikdéma perziirg ir
jvertinima: ' '



1.  Lietuvos Respublikos branduolinés energijos jstatymas;

2. Lietuvos Respublikos branduolinés saugos jstatymas;

3. Lietuvos Respublikos radioaktyviyjy atlieky tvarkymo jstatymas;

4. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010 ,,Bendrieji atominiy elektriniy su
RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos uZztikrinimo reikalavimai“;

5. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.6.1-2012 ,.Branduolinés energetikos objekty,
branduoliniy ir branduolinio kuro ciklo medziagy fiziné sauga®;

6.  Branduolinés saugos reikalavimai BSR-3.1.2-2010 ,,Radioaktyviyjy atlieky tvarkymo
branduolinés energetikos objektuose iki jy laidojimo reikalavimai®;

7. Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.4.1-2016 ,,Vadybos sistema“;

8.  Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.7.1-2014 ,,Saugai svarbiy branduolinés
energetikos objekto konstrukcijy, sistemy ir komponenty priesgaisriné sauga“;
9.  Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.9.3-2016 ,,Radiaciné sauga branduolinés

energetikos objektuose®;

10. VATESI vir§ininko 2008 m. spalio 24 d. jsakymas Nr. 22.3-107 ,,Dél avarinés
parengties reikalavimy branduolinés energetikos objekta eksploatuojanciai organizacijai
patvirtinimo*®;

11.  VATESI virSininko 2009 m. geguzes 26 d. jsakymas Nr. 22.3-49 | Dél eksploatavimo
patirties naudojimo branduolinéje energetikoje reikalavimy patvirtinimo®;

12.  Branduolinés saugos reikalavimai BSR-1.5.1-2015 ,,Branduolinés energetikos objekty
eksploatavimo nutraukimas®;

13. Lietuvos higienos norma HN 73:2001 ,,Pagrindinés radiacinés saugos normos®.

3. Kokybés uztikrinimas

Ignalinos AE yra jsidiegus vadybos sistema, atitinkancig Branduolinés saugos reikalavimus
BSR-1.4.1-2016 ,,Vadybos sistema®, ir PSVA parengé vadovaudamasi vadybos sistemos dokumenty
rengimg apraSanciais dokumentais.

Ignalinos AE atliko nepriklausomg PSVA patikrinimg, kurio eiga ir rezultatai apraSyti
Nepriklausomo patikrinimo ataskaitoje, kuri buvo pateikta VATESI kartu su pirmos redakcijos
PSVA.

4. Saugg pagrindziancio dokumento perziiiros ir jvertinimo eiga

Ignalinos AE 2017 m. vasario 20 d. pateiké 1-ojo energijos bloko PSVA (pirma redakcija) ir
Nepriklausomo patikrinimo ataskaitg. Atkreiptinas démesys, kad 1-ojo energijos bloko periodiné
saugos analizé ir pagrindimas pagrjstas 2016 m. kovo 10 d. 1-ojo energijos bloko biisenos
duomenimis. VATESI specialistai, vadovaudamiesi 2 skyriuje nurodyty teisés akty reikalavimais,
jvertino PSVA. Ivertinimo metu buvo analizuojama, ar 1-ojo energijos bloko PSVA pateikta
informacija atitinka teisés akty reikalavimus, ar yra atsizvelgta j modifikacijas ar pasikeitimus,
techninj vystymasi, sukauptg eksploatavimo patirtj, konstrukcijy, sistemy ir komponentu senéjimg ir
kitus saugai galinCius turéti jtakos veiksnius.

Pagrindiniai dokumentai, kuriais vadovaujantis atlikta PSVA perziiira ir jvertinimas — Lietuvos
Respublikos branduolinés saugos jstatymas ir Branduolinés saugos reikalavimai BSR-2.1.2-2010
»Bendrieji atominiy elektriniy su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos uztikrinimo reikalavimai‘.

Perzifiréjus ir jvertinus PSVA pateiktg informacijg nustatyti triikumai ir netikslumai aprasant
esamy sistemy ir elementy buklés jvertinimg, saugos analizés rezultatus ir jy jvertinimg, radiologinj
poveikj aplinkai, pagrindZiant eksploatavimo patirties naudojimo sistemos efektyvuma, kvalifikuoty
zmogiskuyjy idtekliy uZtikrinima, avarine parengt] ir sistemy ir elementy senéjimo valdyma, nepateikta



saugai svarbiy konstrukceijy, sistemy ir komponenty tinkamos biiklés prognozé iki kito 1-ojo energijos
bloko periodinés saugos analizés ir pagrindimo.

Po PSVA perzitiros ir jvertinimo suformuluotos pastabos rastu buvo persiystos Ignalinos AE.
2018 m. sausio mén. Ignalinos AE pateiké atsakymus j VATESI teiktas pastabas.

2018 m. balandzio mén. VATESI gavo patikslintg 1-ojo energijos bloko PSVA. VATESI
perzitiréjusi ir jvertinusi patikslintg 1-ojo energijos bloko PSV A nustaté, kad j pateiktas pastabas buvo
atsakyta, patikslinta PSVA atitinka teisés akty ir branduolinés saugos normatyviniy techniniy
dokumenty nuostatas. 1-ojo energijos bloko periodinés saugos analizés ir pagrindimo metu
koreguojamuyjy ar saugg gerinanciy priemoniy nenustatyta. Patikslintoje PSVA nurodyta, kad kita
Ignalinos AE 1-0jo energijos bloko periodiné saugos analizé ir pagrindimas turi biti atliktas iki 2027
m. balandzio mén.

5. Saugg pagrindziancio dokumento perziiiros ir jvertinimo iSvados

VATES]I, i$nagrinéjusi patikslintg 1-ojo energijos bloko PSVA ir jsitikinusi, kad Ignalinos AE
1-0jo energijos bloko projektas atitinka teisés akty ir branduolinés saugos normatyviniy techniniy
dokumenty reikalavimus bei galutinai sustabdyto Ignalinos AE 1-ojo energijos bloko sauga bus
uztikrinta artimiausius 10 mety, siiloma VATESI virSininkui derinti patikslintg Ignalinos AE
1-ojo energijos bloko periodinio saugos vertinimo ataskaitg.

Vadovaujantis branduolinés saugos jstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, kita Ignalinos AE 1-0jo
energijos bloko periodiné saugos analizé ir pagrindimas turi biiti atlikta iki 2027 m. balandzio mén.

Saugos analizés skyriaus Nerijus Bucevicius
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